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SWIADECTWO
Nr OS/223/CUE/15

potwierdzajace, ze :

kociol wodny ,,DRACO Bio / Compact 12”

z automatycznym podajnikiem paliwa,
o nominalnej mocy cieplnej 10 kW opalany granulatem drzewnym tzw.:peletami”
Symbole: PKWil 27.52.12.0
PN-EN 303-5: 2012
produkowany przez:

P.P.H. TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumien, ul. Poddane 3

spelnia wymagania dotyczace ochrony Srodowiska ustalone w Kryteriach Technicznych:

KT/OS 01-2005

Badany kociol zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5:2012 kwalifikuje si¢ do 5 klasy

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badaf laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium
Badan Kotlow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza | - podane w sprawozdaniu z badafi:
v nr 49/15-LG,,Badania typu kottow DRACO Bio Compact 10 i Draco 75 z automatycznym podawaniem
paliwa, opalanych peletami™
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych w
produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

Okres waznoS$ci Swiadectwa

od 06.2015 do 06.2018
Kierownik Laboratorium Kim Zakladu
Badan Kottow i Urzadzen Grzewczych Badar rzqdz/e_ff Energetycznych
vy
(podpis)

1.6dz; dnia 29.06.2015 r.
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SWIADECTWO
Nr OS/223/CUE/15

Kociot DRACO Bio / Compact 12 z automatycznym podawaniem paliwa badany zgodnie z

PN EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy w zakresie sprawnosci i emisji zanieczyszczeh

A i Uzyskana wartos¢ Wy.magan-ia’
DRACO Bio / Compact 12 | norm i przepisow
Granulat drzewny ,,pelety”
o Q! Ml/kg 18,0 217,00

E Q; Ml/kg 17,2 bez wymagan

E AT % 0,3 <0,

wr % 5,8 <12

Moc cieplna Qn kW 10,2 > Qn

Sprawnosé n % 88,9 > 88

. co mg/m’ 38 <500

% 0OGC mg/m’ 5 <20

E Pyl mg/m’ 40 <40
Tsp . & 131 bez wymagan

Strumien s 6.5 )
masy spalin

*) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
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